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Applikationssammlung SVG 522 H E KAT R@N

Allgemeine Informationen

Diese Applikationssammlung enthalt Anschaltmdéglichkeiten, Varianten zur An-
steuerung von Feststellanlagen, Verknipfung von bahngebundenen Férderanla-
gen und verschiedenen umfangreichen Sonderanwendungen. Die aufgeflhrten
Applikationen und Sonderanwendungen sind mit der Montageanleitung vom
SVG 522 bzw. der aufgefihrten Gerate zu ergénzen. Jede Anschaltung muss

vor Ort auf den Anwendungsfall gepruft werden. Sicherheitshinweise sind zu
beachten.
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Applikationssammlung SVG 522

HEKATR@N

1. Blockschaltbild Hardware SVG 522

Rauch.- u. Thermoschalter

Handauslosetaster

Tur
schlieRen

SVG 522, TSK 03
Z-6.5-1891 DIBt

Steuersignale Brandschutz Tor/Tur

Blitzlampe Sirene

Turhaftmagnete

JoR o

Lichtschranke

Endschalter Tur
auf/zu
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Applikationssammlung SVG 522 H E KAT R@N

2. Einbau FAK 01 mit Druckknopftaster DKT 02

T2AH SVG 522
77 |

Kabelkanal
Notstrombatterie
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'z U B Notstrombatterie N
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Beschreibung:
SVK 47 1.Feststellanlage mit FAK 01, DKT02,

Akkupufferung bei Stromausfall
2. 2x Einbauplatze FAK 01 im SVG 522

vorhanden
=

FAK 01
=
® .

+ - B 1K . D
Gocooos 029 A Bolverwendung

Jumper entfernen.

/SAB 04 * ‘

M

Feststellvorrichtung

172345678 91011
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Applikationssammlung SVG 522 H E KAT R@N

3. Zentrales Netzteil mit Akkupufferung, Feststellanlagen

FAD 01-n
T2AH _ﬂ]* .
@ rE —Tl - }
@ N
= ol [
'611 D +'B1K21|’: 456
gl 2 o= 5000600
2|14
8 1o m I:I | | ORS/TDS .
Q1.7 Feststellvorrichtung
gt = ] o L}@
[
[
I ] HAT 02
O | | FADO1-2
bohm——— =
O ol
| ===
[
— o
—
FAD 01-1

g -

ol

+ - B

LYY LY

ORS/TDS
BUS
6[5[4[3[2[1]
[

FAK 01, Einbauplatz 1, SVG 522

ﬂlf*

e

+-B1 K23

LYY OO

ORS/TDS

J

Feststellvorrichtung

L C

I_Feststellvorrichtung

HAT 02
FAK 01, Einbauplatz 2, SVG 522

A Andas SVG 522 kénnen mehrere
J\ Feststellanlagen angeschlossen
(I;\ werden. Die maximale Ausbaustufe

ist durch die Leistung der

Energieversorgung begrenzt.

+ - B 1 K23

POV OO

ORS/TDS
Feststellvorrichtung
HAT 02
7002710 300710.VMS Ausgabe 30.07.2010 Hekatron Vertriebs GmbH - BrihImatten 9 - D-79295 Sulzburg

7



Applikationssammlung SVG 522

HEKATR@N

4. Grundschaltung TSK 03

24VDC
GND

SVK 1.9 — ]
47 14 T

Rauch - Thermoschalter

Lichtschrankeneingang 10K Ohm
10K Ohm
7,5K Ohm

Stille SchlieBung

Handauslésung

{15

| | | | | [P | | | |
oz sz vz czl|zz 1z|oz elsL 21]oL silvL €|z 1L oL 6 8]

Endschalter Tir ,offen”

Endschalter Tir ,offen”

I
2

I
4

|
9 5 v ¢

I
L

Stecker

Flachbandkabel

ON
OFF

12345678

[
N

TSKO03

Zeiteinstellung

Konfiguration

ojlojojJojo|jojojojojJo]jojo]|jo]jo]jo]jo|jo]jo]jo|jo]jo|jojojo]jOo|oO]oO

33 34 35 36|37 38 39 40|41 42 43 44|45 46 47 48|49 50 51 52|53 54|55 56|57 58 59

Beschreibung:

Endschalter

1. Anschlisse, Grundschaltung TSK 03
2. Montageanleitung SVG 522 beachten
3. an die TSK 03 konnen mehrere Rauchschalter, bzw.

Feststellvorrichtungen angeschlossen werden. Die maximale

Tur ,geschlossen”

Endschalter

Tur ,geschlossen”

Reset

Ausbaustufe ist durch die Leistung der Energieversorgung begrenzt

akustisch/optische
Signalgeber

Feststellvorrichtung 2

Feststellvorrichtung 1

24 VDC
NO
COM
NC

24 VDC
NO
CoM
NC
24VDC | Relais SchlieRBung
NO eingeleitet

COM
NC
24VDC | Relais Stérung
NO Lichtschranke
CcoM

NC
24 VDC

NO
COM
NC

Relais Ttlre zu

Relais Ture auf

Relais Alarm
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Applikationssammlung SVG 522 H E KAT R@ N

5. TSK 03 mit Druckknopftaster DKT 02

TSKO03

Stecker
Flachbandkabel

[
N

Zeiteinstellung

UEUSTURL I
LQLSLVLEI-IZI-LLOI—G BIL 9 S v SIZ l

ojlojojojo|jojojojo]jo]jo]jo]jo]jo|j]o]jo|jo]jo]jo]jo]jojo]joOojo]joOo]|O]oO

33 34 35 36|37 38 39 40|41 42 43 44|45 46 47 48|49 50 51 52|53 54|55 56|57 58 59

| I 10K Ohm
10K Ohm
[ fiem =
— [T
|i7,5KOhm N A 55
A=A <+
_3 o g NT—
I:—E ° 2
NBo Q
N - P
% : Konfiguration
YBo
SBo
M= olo o|Jo]o]o
Cd ¢
|27 28 29 30|31 3|2| 24 VDC,TSK03 K1.3
Anzeige.-Betatigungsmdglichkeiten DKT 02:
1. Griine LED: Betrieb
Rote LED: Alarm
Gelbe LED: Lichtschranke versperrt/Stérung
Orange LED: SchlieBung eingeleitet
2. Reset graue Taste DKT 02
3. Handausl6sung rote Taste DKT 02
212212121 212121 £171 7]
123456789101
| /L\ H
L]
T T
rt g¢  gn or ar rt
DKT 02 or
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Applikationssammlung SVG 522 H E KAT R@N

6. Ruckmeldekontakt Tirhaftmagnete

THM 446/447/
311/312
24V DC
1< O
N -
0V/GND TSK 03 °g|3
] © Lk
oG~
Ruckmeldekontakt Stecker o5
max. 40 mA ~ Y, N Flachbandkabel 0 &) @
\ 94 og 3
(Y7 3
A2 14 0|3
Relais RM 6,2 iz b
(2510787) O X7 b
THM 446/447/311/ °g|3
Zeiteinstell
312 Al 11 eiteinstellung o2
24V DC
< e}
N
0V/GND
7
" K o3
Ruckmeldekontakt w
max. 40 mA| ~ Z 0g|Q
le} X}
og|Y
ogls
3 1z
o)
J 053
Konfiguration iz
0|5
1z kS
n
0o0jo ojJjojojo 0@ ®
og 3
|27 28 29 3o|31 32| Yz B
Beschreibung:
1. Relaisstellung: Anlage eingeschaltet, im Ruhezustand,
Tur offen

2. Sobald ein Magnet freigegeben wird, bzw. Ankerplatte
nicht mehr anliegt, fallt das Relais RM ab und die
Meldung ,Relais Tur auf wird deaktiviert.

Achtung:

A
' Induktive Lasten, wie Relais, Magnete
[ und Antriebe, missen mit einer

geeigneten Funkenléschung, z.B.
Funkenléschdiode (Freilaufdiode),
beschaltet sein.
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7. KEB Combinorm B xxx Magnetbremsen

n-1 n
ORS 142 ORS 142
.. [~ . [~ A *KEB Combinorm B xxx

(Tz[3]«15Ts) [ T2I314]51s)

\ \/ \ ! Nach Z-6.5-1891 kdnnen folgende
Magnetbremsen verwendet
werden:

Combinorm B 02.02.130-0817 6W
Combinorm B 05.02.130-1207 10W
n+1 Combinorm B 06.02.120-4002 12W
ORS 142 Combinorm B 07.02.120-4000 16W
+ - [ Combinorm B 06.02.120-0267 11W
(1 f2]3[4]5]6]|
Ui !

- SVK47/1.4
© SVK47/1.9
1 GND

< 24VDC

—

TSKO03
Stecker KEB Combinorm xxx*
Flachbandkabel
1
I, \ W, \ W—
LN f\
Zeiteinstellung
| i10K Ohm [
| i10K ohm|
L
Z W
| i7,5K Ohm| oo
[ee)
N
[ ] 2
HAT 02 3
[ -
‘?H % Konfiguration
| o | o O | o| o | o |
L |27 28 29 30|31 32|
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8. Record DFA 127

: Brandbox 581-Platine* s 471 4340

|
| |
| K19 [1‘1‘«19%3 —K1% -K1|2%$.KH 1‘1‘ -K‘Hz4 |
| ] A2 A2 A2 21 |
| |
- |

13 15
B 10115 12 14 516 3 |20 21 22 23
i AT CHIY SR YT Ry R

=

hAY
| 8 T\ | 50.521 233 |
b e | e e [ e e s c— — — — — o | o— — o— — — — — — — o— — o— o o s o s s
Reset * Briicke 6, 7 entfernen, wenn eine externe
26| 12 Brandmeldeanlage angeschlossen wird.
F
o8| 13
24VDC ¢
GND °©
SVK47/19 b
SVK47/1.4 ¢ N -
TSKO03 °gl3
s L
+|— @ Stecker °9 5
o & Flachbandkabel Xz
~ < N— 3, o wn
1 - [Se] n
c E < N1 @ °9I3
o © NN : o 8
© UU\_ @ o uN)
. o e
s °oc) o
- Zeiteinstellung 0
- o g
= = og=
q o B : —; o N~
) p 10K Ohm| .. -
cl o = °ge
N -
14 ~ o Nz )
O I'lo LA 10K ohm| = Q
= °gI3
© 2\ W | = w
- | i7,5K ohm| zu °g 2
=2 °gIq
_8 ﬁ ° -
7 T~ E_g g :
~ o
=] 1= 3 2=
o~ = - 2]
—/ < 1 N
+ ; hid —: Konfiguration °9I3
c\ o < w Yz P>
o B R Yz B
| & oo|8 1T—
L1~ o oj|o
|27 28 29 3o|31 32|
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9. Geze TSA 160

Tirantrieb

TSA160 NT-F, TSA 160 NT-F-IS, o :
TSA 160 NT-F-IS-TS

é Hl o B - NTZ
11 =

Grundplatte Antnebshaube

24VDC

GND ¢ % %
SVK47/1.9 S 0

SVK 47114 1 Reset

2

TSK03  [5gs

[==] =g

Stecker 00|55
Flachbandkabel oo|sg

og|a
gy -
og|a 11—
o9y
o =L

g3
o@g
o@g
Xz~
0g|Q
oglQ
0|3
09|
og|Q
12
L1z
IZE
JZE]
2z B
°g|8
olo oJo]o]o 093
|®|® @l@l@l@l Iz B

|27 28 29 30|31 32| Yz B

(]

r

n
ORS 142

-+
|6|5|4|3:2:1' |6|5|4|3:2|1_)
[C

e C ¢
f

Zeiteinstellung

[
lzs vwor 6 8|z 9 s v ¢z

10K Ohm

It:l- €l

n
ORS 142

10K Ohm

T
9l SI

¢C ¢ ¢
(C [

[c
ON
OFF

7,5K Ohm

0Z 61

T
[4

i

12345678

n+1
ORS 142

Konfiguration

(elsl4]s]2]1]

92 S¢ ¥T SZIZZ l

HATO02 [9
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10. Slimdrive EDF

e e e e e — e ———————— -l
"\ *DCU201: Zusatzplatine auf : Q) Q I
Z ! 5 Slimdrive EMD, Slimdrive I 610 . I
EMD F, oder Slimdrive EMD F-IS. | 630 DCU201%| |
620 I
I 610 RES |
END
'O |[ee ] !
| - _—_ _ | d—_——_—___ |
Reset
Q @
S ]
24VvDC °
Q
GND *> L
SVK47/1.9 =
SVK47/1.4 -
= TSKO03 °93
i =T el
@ [
= N Stecker i
N | Flachbandkabel °9|8
< N [3,] o 7o)
1 - el 0
<\ 2 < —M ° L
o 7o) NP : o 8
N\r1 © o o
© N = w
© 0B =
R (Y 0
° Lz
- Zeiteinstellung pt
+|~ : °9Y <
N 7z )
EE - E:._a =
= |» 10K Ohm | -
= 7)) ] °ge
14 ~ M~ _ & oGl
o " v l i10|< ohm|[ - <
=X °g3
© NP -
T | i7,5K onm| z kL 09012
[ Yz ]
oy . @ ® -8 ) °g|Q
- sl 6] L= 3 g
N v - I3 Yz
: E : N . . CYZ
c ”n 1 _8 Konfiguration —~
5 EF % = B
[ L & Yz 4
— a 518 &lslsls) =k
|27 28 29 30|31 32| Yz b
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11. Blockschaltbild, Signalaustausch

SVG 522, TSK 03
Z-6.5-1891 DIBt

[HEKATRON |

n Netzteil
ytr

Steuersignale Brandschutz
Tor/Tur

BMZ
Sammelalarm Feuer

g

Alarm, SchlieRung
eingeleitet ]

Signalaustausch:

1.Relais Alarm: aktiviert Abraumanlage/Freifahrsteuerung,
wird bei Auslosung der Rauchschalter, Handtaster und
bei Storung der Stromversorgung gesetzt.

2.Relais Schlielung eingeleitet: wird gesetzt, wenn die
Ruckmeldung der Abraumanlage / Freifahrsteuerung,
oder die Lichtschranke ,Abschnitt frei“ meldet und die
voreingestellte Verzogerungszeit abgelaufen ist.
Feststellvorrichtungen werden freigegeben.

Al Forderanlagen.-
arm Freifahrsteuerung
>
Storung Netzteil
>
Uberwachung SchlieBbereich
>
Brandschutztor offen/geschlossen
>
Freigabe, Tor schliel3en

1
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12. Anschluss Signale, Férderanlagen. - Freifahrsteuerung

24VDC I —
GND ——

TSK03  [ds

[==] =g

Stecker °8|55
Flachbandkabel o8|y

og|a
CIZ
og|a
o@g
O 5l

093
092
09X
ool
oGl
* oglQ
o@g
09|
o@g
oglg
09|
LYz A
LXZ |
oG5
°g|8
22 E;
o3

|27 28 29 30|31 32| Yz i

SVK47/1.9 v
SVK47/1.4 ©

|

Zeiteinstellung

10K Ohm

10K Ohm

ON
OFF

7,5K Ohm

12345678
Rikukas

Konfiguration

100 TFJW -

oOjlo ojojo|o

Freifahrsteuerung

-

*

Signaleingang:
' Lichtschrankeneingang: z.B Abrdumanlage frei. Der Eingang

€= | Lichtschrankensignal“ kann auch durch die Abrdumanlage / Freifahrsteuerung
gesetzt werden. Hierbei wird keine Lichtschranke angeschlossen, sondern tber
einen potentialfreien Offnerkontakt der Abrdumanlage / Freifahrsteuerung
nachgebildet.
Diese Eingange 15 und 17 sind stromiiberwacht. Ist die Zuleitung
hochohmig (lange AnschluBleitung zur Freifahrsteuerung/Abraumanlage),
kann es zu einer Storung auf der TSK 03 kommen. Durch diesen
Anschaltplan kann die Storung beseitigt werden.
Achtung: Schaltplan nur verwenden, wenn eine Stérung anliegt und keine
Endschalter fur Ture auf verwendet werden. Der Leitungsweg ist nicht Gberwacht.
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13. Anschluss Signale, Férderanlagen. -
Freifahrtsteuerung, langer Leitungsweg

24VDC ——
GND ~—

SVK47 1.9 1 —
SVK47 1.41

10K Ohm

TSKO03

I
I

I
4

Stecker
Flachbandkabel

slasvel

I
L

10K Ohm

7,5K Ohm

M

AN
—_—

°93
ZES
°95
oefg
°93
°93
— °9I3
© o Sj’
° S =y
o o 8
- Zeiteinstellung
- o g’l‘
I:; o ]
-y N 24VDC
- w CXZ )
- = © GND
—i °9< Freifahrsteuerung -
a * Yz
= 293 ~] x
S (TR
~ Z 0 o r]
| [e)e) N
= R
_3 'a\o ° 5
- e =)
2 < o<
" g oel2
Y ©
—: Konfiguration 29 | |
w o N~
o ) | .Ianger |
A Yz F3 | Leitungsweg |
N v
(]
o olo olo|o]e | |
) 003
|27 28 29 30|31 32 vz B | |
Signaleingang:
Relais RM 6,2
(2510787)

Lichtschrankeneingang: z.B Abraumanlage frei. Der
Eingang ,Lichtschrankensignal“ kann auch durch die
Abraumanlage / Freifahrsteuerung gesetzt werden.
Hierbei wird keine Lichtschranke angeschlossen,
sondern Uiber einen potentialfreien Offnerkontakt der
Abraumanlage / Freifahrsteuerung nachgebildet.

Diese Eingdnge 15 und 17 sind stromiiberwacht. Ist
die Zuleitung hochohmig (lange AnschluB- leitung
zur Freifahrsteuerung/Abraumanlage), kann es zu
einer Stéorung auf der TSK 03 kommen. Durch
diesen Anschaltplan kann die Stérung beseitigt
werden.

Achtung: Schaltplan nur verwenden, wenn eine Stérung
anliegt. Der Leitungsweg ist nicht Gberwacht.

Induktive Lasten, wie Relais, Magnete und Antriebe,
missen mit einer geeigneten Funkenldéschung, z.B.
Funkenléschdiode (Freilaufdiode), beschaltet sein.

Al A2
14

1 I__l 12
Funktion:
1. Relais angezogen

2. Rickmeldesignal
Schliel3bereich frei
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14. Start - Stopp Signal, Forderanlagen. - Freifahrsteuerung

R TSKO3  [gg _
-~ 0] Funktlonsablauf: ' '
. —— Y [ 1. n'ach Alarmeingang vy_lrd der Kontak‘F_ »Signal
IS Flachbandkabel °olg Freifahrsteuerung / Abrdumanlage” gedffnet,
o Yz und der SchlieRbereich mul freigefahren
o Yz werden.
~ Yz P 2. nach Rickmeldung Gber die Lichtschranke
® ool oder der Freifahrsteuerung, wird das Relais
© o Yz ~ochlieung eingeleitet” aktiviert, das Tor
s L og|g wird freigegegben, und der Kontakt fiir die
2 Zeiteinstellung Y. B Freifahrsteuerung schaltet zuriick in die
= B Ausgangsstellung
w o ';
= °Q1¢
> oghe
> ZE Induktive Lasten, wie
N zt og|2 ' Relais, Magnete und
= 2z P Cmd Antriebe, missen mit
° 2 °Q|3 einer geeigneten
S 3 9% Funkenldschung, z.B.
= o 0|3 Funkenldschdiode
—: Konfiguration 013 (Freilaufdiode), beschaltet
© °9 % sein.
S o g
E olo olo|o]|o °Q
@ |®|® @l@l@l@l o3
|27 28 29 3o|31 32| Yz B Signal fir
Abraumanlage /
Freifahrsteuerung
AA RAK 01
=
| N I [N I
‘ 1 (2) 3) @ &) ) G @&
e —
TSK 03
Relais SchlieRung eingeleitet 0| 3 24 VDC NI -
05 Q NO —
og § COM M1
0O T NC
Relais Stérung Lichtschranke e 24vDC
0 3 NO
00| % CoM
0T & NC
Alarmrelais 008 24Vbe
09 NO
ool 3 COoM
00 3 NC -
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Applikationssammlung SVG 522 H E KAT R@ N

15. Ansteuerung Férderanlagen. -
Freifahrsteuerung Zeitglied

NE TSKO3 gz

D

Stecker og|s | FEunktionsablauf:

w
»Bo Flachbandkabel og|g | 1.bei Alarmeingang wird das Alarmrelais sowie
o ool | das Zeitrelais angesteuert, nach Ablauf der
@ og|3 | eingestellten Zeit wird der Kontakt zur
e °og|3 | Freifahrsteuerung / Abrdumanlage geschlossen.
eee °8|8 | 2. nach Ruckmeldung uber die Lichtschranke
g A ) °8|%5 | oder der Freifahrsteuerung, wird das Relais
3o 2l . : PN
= Zeiteinstellung @: ,,Schllersqr]g .elngelgltet aktiviert, u_nd d.er
R °0|2 Kontakt fir die Freifahrsteueung wird wieder
S °9% | gedffnet.
o . .
@ - °Q1% [ 3. Verwendung dieser Schaltung eines 2 Stufen-
= - °9 ¥ | Signals zum Freifahren des SchlieRbereichs
3] o
oo QI3 « Wird das Zeitrelais ,ZR 10"
2o s Yz A (Art.Nr.: 6900213) verwendet,
sBo oo og|y muss die Funktion ,RV* auf dem
2o o o< Relais eingestellt werden.
Nlgo 9 v Induktive Lasten, wie Relais, Magnete
<G 3 ; und Antriebe, miissen mit einer
: 3 093 geeigneten Funkenléschung, z.B.
_: ° Konfiguration 2z kS Funkenléschdiode (Freilaufdiode),
«@o o g% beschaltet sein.
RB@o g8
N . s
g A sTo =TT Ts 093 Signal flr
il <A 010 0l01010 08 Freifahrsteuerung/
[v3 .
| | | °g3 Abraumanlage
A
18
TSK 03 j
Relais SchlieRung eingeleitet | [00]§ ——— 24VDC 15 |
0o Q NO : |
oC|y com — | ! 16
SIZ|pn NC I
= |
Relais Stoérung Lichtschranke b 24VDC I
02 NO L
) *
o8 com Y1/B1
005 NC
Alarmrelais o8 24VvDC | Zeitrelais
e g
ZIE:S A2 A1
o) 3
~a Signal fur
°o- GND  —— Freifahrsteuerung/
o 24VDC ———— Abraumanlage
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16. Ansteuerung Decken - Seitenklappen

- Tsko03 pgg| — — — 00 00O
|
— N | L
T , Stecker O O O O O
—r & Flachbandkabel * - + - + -
3} B1 B2 Bn
~ ) I
= | | |
O O O O O O
© O + - + - + -
s B1 B2 Bn
= Zeiteinstellung
= ER
] ool
2 gl
r og|e ® 1
2 eI 5T, |
= TR L |
> 88 9% |16 A
= gy I | T 7
2 © Yz B 0 g O 0 CB g
e > — Y1/B1 i i i
3 3 % 29% C C2 Cn
X ﬁ Y= A Zeitrelais*
= Konfigurati °98
8 onfiguration oc] L 11 A2l
R « gt —~ — o~
N |
: olo olojo|o °gs A
o o3 [
|27 28 29 3031 32 0|2 o
9 B9 RS9
At A2 An
A * Wird das Zeitrelais ,ZR 10" (Artikelnr: 6900213)
' verwendet, muss die Funktion ,RV* auf dem Relais
l ° s eingestellt werden.
* An die TSK 03 kdnnen mehrere Rauchschalter bzw.
Feststellvorrichtungen angeschlossen werden. Die
maximale Ausbaustufe ist durch die Leistung der
Energieversorgung begrenzt.
Induktive Lasten, wie Relais, Magnete und Antriebe,
mussen mit einer geeigneten Funkenléschung, z.B.
Funkenléschdiode (Freilaufdiode), beschaltet sein.

Funktionsablauf, Haftmagnete A/B/C:
1. A1 - An — Abschaltung bei Alarmeingang (keine Zeitverzégerung)

2. B1 - Bn — Abschaltung nach Ablauf der Verzdgerungszeit (einstellbar tiber Hex-Schalter auf TSK03)

3. C1 - Cn — Abschaltung nach Ablauf der Verzégerungszeit des externen Zeitrelais. (Zeit am Relais
einstellbar)
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Sicherheit -
ein menschliches
Grundbediirfnis

Hekatron konzentriert seit Gber 40 Jahren
ihre ganze Erfahrung, Kompetenz und
Innovationskraft darauf, Systeme fur den
vorbeugenden technischen Brandschutz zu
entwickeln und zu produzieren.

Sicherheit — ein menschliches Grundbedirfnis,
dem wir und die weiteren 17 Tochterunter-
nehmen und knapp 9.000 Mitarbeiter der
familiengefiihrten Securitas Gruppe Schweiz
uns annehmen.

Unser Lieferprogramm, produziert auf
hochstem Qualitdatsniveau Made in Germany,
umfasst:

@ Brandmeldeanlagen

@ Ansteuerung Feuerléschanlagen

@ Feststellanlagen fir Feuerschutzabschllsse
@ Maschinelle Entrauchung

@ Raucherkennung in Luftungsleitungen

@ Sicherheitsleitsysteme

@ Rauchwarnmelder

@ Speziallésungen

Ein Unternehmen der
Securitas Gruppe Schweiz

Hekatron Vertriebs GmbH
Brihlmatten 9

D-79295 Sulzburg

Telefon 07634 500-264
Fax 07634 500-323
rs-info@hekatron.de
www.hekatron.de
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