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Technische Änderungen vorbehalten. 

Anschaltbeispiele für das Funkmodul FM 155 F

Übersicht
Dieses Dokument enthält alle Anschaltbeispiele für den Anschluss des Funkmoduls FM 155 F an 
folgende Feststellanlagen-Zentralen:

FstA-Zentrale Abbildung Erläuterung Leitungsüberwachung
FSZ Basis/Pro Abb. 1 reiner Funkbetrieb ohne

Abb. 2 reiner Funkbetrieb mit
Abb. 3 Mischbetrieb (Funk/drahtgebunden) ohne
Abb. 4 Mischbetrieb (Funk/drahtgebunden),  

2-Stich-Betrieb
mit

Abb. 5 Mischbetrieb (Funk/drahtgebunden),  
1-Stich-Betrieb

mit

FSZ Kompakt Abb. 6 reiner Funkbetrieb ohne
Abb. 7 reiner Funkbetrieb mit
Abb. 8 Mischbetrieb (Funk/drahtgebunden) ohne
Abb. 9 Mischbetrieb (Funk/drahtgebunden) mit

RSZ Kompakt Abb. 10 reiner Funkbetrieb ohne
Abb. 11 reiner Funkbetrieb mit
Abb. 12 Mischbetrieb (Funk/drahtgebunden) ohne
Abb. 13 Mischbetrieb (Funk/drahtgebunden) mit

i Weitere Informationen zur Leitungsüberwachung und zum Elektrischen Anschluss finden Sie 
in den jeweiligen Kapiteln der Montageanleitung FM 155 F (7003054).
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Abb. 1: Funkbetrieb ohne Leitungsüberwachung

FSZ Basis: DIP 1=OFF bzw. FSZ Pro: DIP 3=OFF 

Abb. 2: Funkbetrieb mit Leitungsüberwachung

FSZ Basis: DIP 1=ON bzw. FSZ Pro: DIP 3=ON
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Abb. 3: Mischbetrieb ohne Leitungsüberwachung

FSZ Basis: DIP 1=OFF bzw. FSZ Pro: DIP 3=OFF 

21 4 53

LU
 O

FF
LU

 O
N

FM 155 F

L N PE

+
 2

4V
G

N
D

O
RS K B

TH
M

+
TH

M
 -

FSZ Basis/Pro

+ -

THM

1 2 3

LU
 O

FF
LU

 O
N

ORS 142

+

1 32
BUS-

654

ORS 142

+

1 32
BUS-

654

ORS 142

+

1 32
BUS-

654

Magnet
(Abschluss Stich)

= OFF

= ON

O N
3

2
1

6
5

4

3: Leitungsüberwachung EN 14637
2: Anzahl Stiche 1/2
1: Alarmspeicherung

6: Stiller Alarm
5: Pufferung 24 V
4: Mit/ohne Hupe1 2 3

ON

EN
 1

46
37

2 
St

ic
he

Al
.S

pe
ic

he
r

LU
 O

FF
LU

 O
N

FS
Z 

Ba
si

s

FS
Z 

Pr
o

+
 2

4
V

HA
T

Re
se

t
G

N
D

+
 2

4
V

HA
T

RE
SE

T
G

N
D

x AL
_I

N
+

AL
_I

N
–

A
M

 1
42

rt sw w
s

ge

+

+-

-

> >

> >A
M

 1
42

rt sw w
s

ge

+

+-

-

> >

> >

21 4 53

LU
 O

FF
LU

 O
N

FM 155 F

L N PE

+
 2

4V
G

N
D

O
RS K B

TH
M

+
TH

M
 -

FSZ Basis/Pro

+ -

THM

1 2 3

LU
 O

FF
LU

 O
N

ORS 142

+

1 32
BUS-

654

ORS 142

+

1 32
BUS-

654

ORS 142

+

1 32
BUS-

654

Magnet
(Abschluss Stich)

= OFF

= ON

O N
3

2
1

6
5

4

3: Leitungsüberwachung EN 14637
2: Anzahl Stiche 1/2
1: Alarmspeicherung

6: Stiller Alarm
5: Pufferung 24 V
4: Mit/ohne Hupe1 2 3

ON

EN
 1

46
37

2 
St

ic
he

Al
.S

pe
ic

he
r

LU
 O

FF
LU

 O
N

FS
Z 

Ba
si

s

FS
Z 

Pr
o

+
 2

4
V

HA
T

Re
se

t
G

N
D

+
 2

4
V

HA
T

RE
SE

T
G

N
D

x AL
_I

N
+

AL
_I

N
–

A
M

 1
42

rt sw w
s

ge

+

+-

-

> >

> >A
M

 1
42

rt sw w
s

ge

+

+-

-

> >

> >

Abb. 4: Mischbetrieb mit Leitungsüberwachung mittels Magnet, 
2-Stich-Betrieb

FSZ Basis: DIP 1=ON bzw. FSZ Pro: DIP 3 = ON und LU Funk-
Stich Jumper ON

Abb. 5: Mischbetrieb mit Leitungsüberwachung mittels Magnet, 
1-Stich-Betrieb

FSZ Basis: DIP 1=ON bzw. FSZ Pro: DIP 3=ON
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Abb. 6: Funkbetrieb ohne Leitungsüberwachung Abb. 7: Funkbetrieb mit Leitungsüberwachung

Mischbetrieb
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Abb. 8: Mischbetrieb ohne Leitungsüberwachung Abb. 9: Mischbetrieb mit Leitungsüberwachung
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Abb. 10:  Funkbetrieb ohne Leitungsüberwachung Abb. 11: Funkbetrieb mit Leitungsüberwachung

Mischbetrieb
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Abb. 12: Mischbetrieb ohne Leitungsüberwachung Abb. 13: Mischbetrieb mit Leitungsüberwachung mittels Magnet


